Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Orszagos Kornyezetegészségiigyi Igazgatésag
Kornyezetegészségiigyi Vizsgalé Laboratérium

1097 Budapest, Albert Flérian ut 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839
Kézpont: (1) 476-1100  Telefon: (1) 476-1173  Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu; korny.lab@oki.antsz.hu

A NAT altal NAT-1-1070/2014 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Ikt.sz: V.1309-1318/17

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Vevo neve és cime: Nagytarcsa Kozség Onkormanyzata 2142 Nagytarcsa, Rakoczn utca 4.

Mmtavetel pontos helye: 2142 Nagytarcsa Nagytarcsa

s —|
Mmtavevo neve és munl\ahe]ye. Schuller Déra OKK OKI |
A mintavétel modja akkredltalt '

j Minta ]ellege ivoviz | Vizsgalatot végzo osztaly: Vizhigiénés osztaly

; M:ntavetel 2017 0'5 14. Minta beérkezése: 2017.03.14.
szqgalat kezdete 2017 03. 14 Eredménykiadas: 2017.03.17. ]

= . | , _ S,
lkt sz V 1309- 131 8/17 Oldalszam: 3
Iktatészam: V. 1309/17
Minta megnevezése és azonositasa: Polgarmesteri Hivatal, konyha
Paraméter ' Eredmén Mértékegysé | Alsé I Vizsgalati médszer

, ; ¥ BYSC8 | méréshatdr | g |

i 'Heterotrof Osszcsiraszam 37 °C- -on ' 0 /_lmL ] | MSZ ENISO 6222:2000 |
| Heterotrof Gsszesiraszam 22 °C-on 0 /ITmL B MSZ EN ISO 6222:2000
Collform szam 0 /100 mL ) MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
Escherlchta coli (E. coli) 0 /100 mL MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
' Pseudomonas aeruginosa 0 /100 mL  MSZ EN ISO 16266:2008 ]

Iktatészam: V. 1310/17
Minta megnevezése és azonositasa: Liszt Ferenc utca 4.
Paraméter Eredmé i Meértékegység | Alsg Vizsgalati médszer |

- | ¢ n | chegysee | méréshatar & i |

| Heterotrof dsszcesiraszam 37 °C-on 0 /1TmL MSZ EN ISO 6222:2000 |
| Heterotrof ¢ Gsszcesiraszam 22 °C-on 0 /ImL i - MSZ EN ISO 6222:2000 |
Collform szam - 0 /100 mL ' ) MSZ EN ISO 9308- 1 :2001

_Escherlch@ g:_oll (E. coli) 0 /100 mL ‘ | MSZ EN ISO 9302}_—_1_.2001

' Pseudomonas aeruginosa 0 | /100 mL ' MSZ EN ISO 16266:2008
Iktatoszam: V. 1311/17
Minta megnevezése és azonositiasa: Szent Istvan korut 8.

Paraméter | Eredmény Mértékegység Also Vizsgalati modszer |
méréshatar ;

| Heterotrof 8sszesiraszam 37 °C-on | 0 /ImL | MSZ ENISO 6222:2000
| Heterotrof ésszcsiraszam 22°C-on | 0 | /ImL | MSZENISO 6222:2000 o

' | Coliform szam B . 0 /100 mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
Eschenchla col] i (E. coll) B . /100 mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001

| Pseudomonas aeruginosa 0 /100 mL ' MSZ EN ISO 16266:2008

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak. A Vizsgalé Laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.  1/3 oldal

A vizminta azonossagaért és szabvanyos vételéért a mintavevo felel.



Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Orszagos Kornyezetegészségiigyi Igazgatosag
Kornyezetegészségiigyi Vizsgalé Laboratérium
1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839
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A NAT altal NAT-1-1070/2014 szamon akKkreditalt vizsgalélaboratorium.

Ikt.sz: V.1309-1318/17

Iktatészam: V. 1312/17
Minta megnevezése és azonositisa: Pet6fi Sindor utca 13/A.

[ -

| Paraméter Eredmény Mértékegység mér::i::atér Vizsgalati médszer

| Heterotrof 6sszesiraszam 37 °C-on 220+ /ImL . MSZ EN ISO 6222:2000

| Heterotrof Gsszesiraszam 22 °C-on | 0 ' /ImL - MSZ EN ISO 6222:2000

' Coliform szam 0 /100 mL i MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli (E. coli) 0 /100 mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001
Pseudomonas aeruginosa I 0 /100 mL ‘ MSZ EN ISO 16266:2008

Iktatoszam: V. 1313/17
Minta megnevezése és azonositdsa: Blaskovics Oszkar Altalinos Iskola, Mizeumkert utca 2-4.

Paraméter Eredmény Mértékegység ; élsu . Vizsgalati modszer
| ? . méréshatar |
Heterotrof §sszesiraszam 37 °C-on | 0 /ImL ‘ | MSZENISO 6222:2000
| Heterotrof Gsszesiraszam 22 °C-on | 0 | /ImL ‘ | MSZ EN ISO 6222:2000
[Coliform szam ' 0 /100 mL a | MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
| Escherichia coli (E. coli) 0 /100 mL MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
| Pseudomonas aeruginosa 0 /100 mL MSZ EN ISO 16266:2008
Iktatéoszam: V. 1314/17
Minta megnevezése és azonositasa: Fiizesligeti ut 14.
P I : - . Alsé f
Paraméter Eredmény : Mértékegység P —— Vizsgalati médszer
| Heterotrof dsszesiraszam 37 °C-on 68 | /ImL | MSZ EN ISO 6222:2000
 Heterotréf 8sszesiraszam 22 °C-on 0 | /1mL | MSZ EN ISO 6222:2000
Coliform szam ) 0 | /100 mL - MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli (E. coli) B 0 ~|/100 mL _ i MSZ EN ISO 9308-1:2001
' Pseudomonas aeruginosa 1+ | /100 mL MSZ EN ISO 16266:2008
Iktatéoszam: V. 1315/17
Minta megnevezése és azonositasa: Munkdcsy utca 22.
; ; o P Also S s
Paraméter Eredmény Mértékegység méréshatar Vizsgalati modszer |
Heterotrdf 6sszesiraszam 37 °C-on | 12 /1mL | MSZ EN ISO 6222:2000
 Heterotrof 6sszesiraszam 22 °C-on | 0 /1mL MSZ EN ISO 6222:2000
 Coliform szam ; 1+ /100 mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001
Escherichia coli (E. coli) : 0 /100 mL ‘ MSZ EN ISO 9308-1:2001
Pseudomonas aeruginosa ! 0 /100 mL i | MSZ EN ISO 16266:2008

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak. A Vizsgald Laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté,  2/3 oldal

A vizminta azonossagaért ¢s szabvanyos vételéert a mintavevé felel.



Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Orszagos Kornyezetegészségiigyi Igazgatésag
Kornyezetegészségiigyi Vizsgalé Laboratérium
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A NAT iltal NAT-1-1070/2014 szamon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

Ikt.sz: V.1309-1318/17

Iktatéoszam: V. 1316/17
Minta megnevezése és azonositasa: Banki Donat utca 2/A.

1 I ‘
Paraméter Eredmény Mértékegység | mér:;;‘:ltér \ Vizsgalati médszer

_Heterotrof sszcsiraszam 37 °C-on 0 /TmL | | MSZ EN ISO 6222:2000 -
Heterotrof 6sszcsiraszam 22 °C-on 0 /ImL MSZ EN ISO 6222:2000
| Coliform szam _ 0 /100 mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001
| Escherichia coli (E. coli) 0 /100 mL | MSZ EN IS0 9308-1:2001
| Pseudomonas aeruginosa | 0 [ /100 mL , | MSZ EN ISO 16266:2008

Iktatéoszam: V. 1317/17

Minta megnevezése és azonositasa: Széchenyi utca 13.
: . 5 sz . Alsé . ga e v \
‘ Paraméter Eredmény Mértékegység iérEshatin Vizsgalati modszer 1
-
| Heterotrof dsszcsiraszam 37 °C-on 0 /ImL ] MSZ EN ISO 6222:2000
| Heterotrof 8sszesiraszam 22 °C-on 0 /1mL | MSZ EN 1SO 6222:2000 4{
| Coliform szam ) ] 0 /100 mL .‘ | MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
| Escherichia coli (E. coli) 0 /100 mL | MSZ ENISO 9308-1:2001 |
| Pseudomonas aeruginosa 0 /100 mL MSZ EN ISO 16266:2008

Iktatészam: V. 1318/17

Minta megnevezése és azonositasa: Csillagszem Ovoda, Sport utca 5.

Paraméter | Eredmény Mértékegysé Alsd Vizsgalati modszer
Y . gyseg méréshatar £

| Heterotrof Gsszesiraszam 37 °C-on 0 /ImL | | MSZ EN ISO 6222:2000
%fHe_terotr()f Osszcsiraszam 22 °C-on 0 /1mL MSZ EN ISO 6222:2000
| Coliform szdm 0 /100 mL MSZ EN ISO 9308-1:2001
| Escherichia coli (E. coli) 0 /100 mL _ MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
_Pseudomonas aeruginosa 0 /100 mL | MSZ EN ISO 16266:2008 |

Az eredmények megadasa a 201/2001 (X.25.) és a 47/2005 (I11.11.) Kormanyrendelet kovetelményeinek megfelelden

tortént.

A +-tel jel6lt értek nagyobb a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendelet 1.mell. C, D, és/vagy E tablazat hatarértékénél: a
vizsgalt paraméterek szempontjabol kifogasolt mindségii ivovizminta.

nd: nem mutathato ki

né: nem értékelhetd
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A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak. A Vizsgalo Laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato.

A viziminta azonossagaért és szabvanyos vételéért a mintavevé felel.

3/3 oldal




Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Orszagos Kornyezetegészségiigyi Igazgatosag
Kornyezetegészségiigyi Vizsgalo Laboratérium

1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839

Kozpont: (1) 476-1100  Telefon: (1) 476-1173  Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly(@oki.antsz.hu; korny.lab@oki.antsz.hu

A NAT altal NAT-1-1070/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Ikt.sz: V. 1314/17

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

IVOVIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Vevo neve ¢s cime: Nagytarcsa Kozseg Onkormanyzata 2142 Nagytarcsa Rakdczi utca 4.

Mmtaveret pomos he]ye 2142 Nagytarcsa, Nagy’carcqa Flizesligeti ut 14.

Mmtavevo neve €s munkahelye Schuller Déra OKK OKI

A mlntavetel modJa akkreditalt

MmtaJellege ivoviz “ | Vizsgalatot vegzo osztaly Vlzhlglenes osztaly |
Mmtavetel 2017 03. 14 | Minta beérkezése: 2017.03.14.
| Vlzsgalat kezdete: 201 7 03. 14 | Eredménykiadas: 2017.03.20.

Ikt sz V. 1314/17 | Oldalszam: 2

Iktatészam: V. 1314/17
Minta megnevezése és azonositasa: Fiizesligeti ut 14.

. Paraméter Eredmény Mértékegység \ mert:;itar Vizsgalati modszer
| Heterotréf&')sszcsira‘;zém 37 °C-on 68 1 /AmL MSZ EN ISO 6222:2000 :
I_I—_i;t-e_raof sszcsiraszim 22 °C-on 0 /ImL | MSZ EN IS0 6222:2000 |
| Coliform szam N 0 n00mL | | MSZENISO9308-1:2001 |
| Escherichia coli (E. coli) 0 100mL | MSZ EN ISO 9308-1:2001 |
Pscudomonas acruginosa 1+ /100 mL ~ MSZENISO 16266:2008 |
Paraméter Eredmény Mértékegység | %IS() . Vizsgalati médszer
| méréshatar
Permanganatos kémiai oxigénigény 0,50 i mg/L <0.10 MSZ 448 20 1991 (5)
Amménium <002 I mgr <002 | MSZISO7150-1:1992
Nitrit B <002 | mgL <002 MSZ 1484-13:2009
_'_N_n{r_ét - <10 | men <10 | MSZ 1484-13:2009
Klorid o 4 T mgL | <2 Mszids4 15:2009 ]
| Szulfat o <5  mgL | <25 | MSZ448-13:1983 |
ereihiponts s e <0
pH (laborban) % 7.3 MSZ 1484-22:2009
' Lugossag - | 6,3 | mmolL <0, | MSZ 448-11:1986
Zavarossig 1,02 NTU | <010 | MSZISO7027:1992 :
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgdlt mintara vonatkoznak. A Vizsgalé Laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhaté.  1/2 oldal

A vizminta azonossagaért és szabvanyos vételéeért a mintavevo felel



Orszagos Kozegészségiigyi Kozpont
Orszagos Kornyezetegészségiigyi Igazgatosag
Kornyezetegészségiigyi Vizsgalé Laboratérium
1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839
Kozpont: (1) 476-1100  Telefon: (1) 476-1173  Telefax: (1) 215-0148
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu; korny.lab@oki.antsz.hu

A NAT altal NAT-1-1070/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

‘ . Ikt.sz: V.1314/17
% Paraméter Eredmény Mértékegység me’rt::; e | Vizsgalati modszer i
 Osszes keménység 163 CaO mg/L <1 | MSZ 448-21:1986
E;ag'_;mc i negativ B R | [ Msz 448-'35;1965 4‘
| Szag 60°C negativ ‘ ‘ MSZ 448-35:1965

|
A +-tel jelSlt érték nagyobb a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendelet 1.mell. C, D, ¢és/vagy E tablazat hatarértékénél; a

vizsgalt paraméterek szempontjabol kifogasolt minéségii ivovizminta.

nd: nem mutathato ki

né: nem értékelhetd
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A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak. A Vizsgal6 Laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A vizminta azonossagacrt és szabvanyos vételéért a mintavevo felel.

2/2 oldal



